~ SEKOLAB sro. G .
- Provoz zkusebni laboratofe Daimlerova 1172/ 5, 301 00 Pizefi ‘
ZkuSebni laboratoF evidovana pod cislem 4120

- tel. 377823323, telffax. 377822029, E-mail: sekolab@volny.cz

Objednal(a):

ICo:

Misto odbéru:

Typ rozboru:
Pofadové €. vzorku:
Zplsob odbéru:
Druh vzorku:

Odbér provedla:

Protokol o zkousce
&. 1278126

Obec Nekmif, NekmiF &.p. 114, 331 52 Dolni B8la

00258164

UV Nekmif - vyrobena voda, odb&rové misto na UV

Upiny rozbor dle Vyhl. & 252/2004 Sb. v platném znéni (vyrobena voda)
1278

Prosty vzorek

Pitna voda

ZkuSebni laboratof SEKOLAB s.r.o. dle SOP V2

Datum odbéru: 28.04.2026

Datum pfijmu: 28.04.2026
Prijem provedI(a): Johannova Petra Datum dokonceni: 19.06.2026

Nézevquqéek | Jednotka h?f.fg;a ' ‘Namé‘i“"én‘o ~ Ngg?;?‘tia ; Zpra‘covénp dle metody
Mikrobiologické a biologické ukazatele: ' , » :
Escherichia coli KTJ/100ml 0 SOP 23-CSN EN ISO 9308-1
koliformni bakterie KTJ/100ml 0 SOP 23-CSN EN SO 9308-1
intestinalni enterokoky KTJ/100mi 0 SOP 24-CSN EN SO 7899-2
pocty kolonii pfi 22 °C KTJ/ml 200 0 SOP 25-CSN EN SO 6222
pocty kolonii pfi 36 °C KTJ/mi 40 0 SOP 25-CSN EN IS0 6222
mikroskopicky obraz - abioseston % 5 1 CSN 757712 (+)
mikroskopicky obraz - pocet organismi jedinci/mi 50 0 CSN 75 7712 (+)
Fyzikalné - chemické ukazatele: : -
teplota °C dop. 8-12 9,8 SOP V2 (%)
barva mg/l Pt 20 22 20 % SOP 15-CSN EN ISO 7887
zékal ZF(n) 5 1,7 £15% SOP 13-CSN EN SO 7027-1
hodnota pH 6,5-9,5 9,3 +0,1 SOP 3-CSN ISO 10523
Zelezo mg/l 0,2 0,60 +15% SOP 17-CSN IS0 6332
mangan mg/l 0,05 <0,05 SOP 18-CSN IS0 6333
CHSK(Mn) mg/t 3 <0,70 SOP 10-CSN EN iSO 8467
amonné ionty mg/l 0,5 <0,05 SOP 16-CSN ISO 7150-1
dusitany mg/l 0,5 < 0,01 SOP 5-CSN EN 26777
dusi¢nany mg/i 50 11 10 % SOP 4-CSN SO 7890-3
konduktivita mS/m 125 22 +5% SOP 11-CSN EN 27888
tvrdost (vapnik a hofcik) mmol/l dop.2-3,5 0,45 +15% SOP 20-CSN IS0 6059
vapnik mg/l dop. 40 - 80 7,0 £15% SOP 19-CSN SO 6058
hof&ik mg/l dop. 20 - 30 6,7 SOP 20-CSN ISO 6059
chloridy mg/l 250 8,9 +15% SOP 14-CSN ISO 9297
sirany mg/l 250 35 +15% SOP 29-CSN 757477
- . pfijatelnaly pro
pach pfi 20 °C pgfja;glrr;)t/e‘l)éo odgig?]t’eli S;’))V - +)
chut prateiny pro | 2 e (v - )
pach, chut)

chiér volny mg/l 0,3 0,10 SOP V2 (%)
fluoridy mg/l 1,5 0,07 £15% | TNV 75 7431 (+)
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SEKOLAB sr.o.
Daimlerova 1172/5, Plzen

Protokol o zkousce

c. 1278/26

Misto odbéru: UV Nekmif - vyrobena voda, odb&rové misto na UV
Typ rozboru: Uplny rozbor dle Vyhl. &. 252/2004 Sb. v platném znéni (vyrobena voda)
Poradové €. vzorku: 1278

Nazev zkousek Jednotka h:\)n;:g; Naméfreno N;g?::&a Zpracovano dle metody
KNK do pH 4,5 mmol/l 1,7 +10 % SOP 12-CSN EN ISO 9963-1
ZNK do pH 8,3 mmol/l <0,1 CSN EN ISO 9963-1 (+)
huminové latky mg/l 0,95 +15 % CSN 75 7536 (+)
kyanidy celkové mg/l 0,05 < 0,005 EPS
Celkové kovy:
rtut pg/l 1 <0,0100 EPS
hlinik mg/l 0,2 < 0,0050 EPS
arsen ug/l 10 <1,0 EPS
bor mg/l 1,5 <0,010 EPS
kadmium pg/l 5 <0,20 EPS
chrom ug/l 25 <10 EPS
méd pg/l 1000 <1,0 EPS
nikl ug/l 20 2,2 EPS
olovo ug/l 5 <1,0 EPS
zinek Ha/l 54 +10 % EPS
Polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU):
benzo(a)pyren pg/l 0,01 < 0,0050 EPS
benzo(b)fluoranthen pg/l < 0,020 EPS
benzo(g,h,i)perylen pa/l < 0,020 EPS
benzo(k)fluoranthen pg/l < 0,020 EPS
indeno(1,2,3-cd)pyren pg/l < 0,020 EPS
suma 4 PAU ug/l 0,1 0 EPS

Mezni hodnota = dle Vyhl.MZ &. 252/2004 Sb. v platném znéni

Zvyraznéné hodnoty ukazatel nevyhovuji meznim hodnotam.

Uvedena nejistota méfeni je rozsifena nejistota, ktera byla vypoétena s pouZitim koeficientu 2.

Posouzeni shody s Vyhl. €. 252/2004 Sb. v platném znéni nezohledriuje nejistotu méfeni.

Zkouska pod oznacéenim + neni posouzena.

Zkouska pod oznacenim EPS je provedena externim poskytovatelem sluzeb.

Zkouska pod oznacenim * byla mé&Fena na misté odbéru.

Pozn.: Vysledky zkouSek se tykaji pouze vzorkl uvedenych v tomto protokolu.

Protokol mize byt reprodukovan pouze jako celek, jeho &ast Ize reprodukovat jen se souhlasem zkugebni laboratore.
Zpracoval(a): Johannova Jifi Poupa

Dne 19.06.2026 vedouci zkusebni laboratore
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