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Protokol o zkousce
&. 3599/18

Objednal: Obec Nekmir, Nekmif ¢.p. 119, 331 52 Dolni Béla

ICO: 258 164

Misto odbéru: UV NekmiF - vyrobena voda

Typ rozboru: Monitorovaci rozbor dle Vyhl. 428/2001 Sb. - vyrobena (pitna)

Poradové €. vzorku: 3599

Zpusob odbéru: Prosty vzorek

Odbér provedl: Laborator Sekolab Datum odbéru: 26.11.2018

dle SOP V2 - €SN ISO 5667-5 Datum pfijmu: 26.11.2018
Prijem provedI: Famérova Datum dokonceni: 10.12.2018
s Ukazatel L Jedhdtka h Mezni Naméfeno Nejistota Zpracovano dle metody

st e odnota AT mérenl , i e R st

Mikrobiologické ukazatele R L SR

Escherichia coli KTJ/100ml 0 SOP 21-CSN 757835

Koliformni bakterie KTJ/100ml| 0 SOP 23-CSN EN ISO 9308-1

Intestinalni enterokoky KTJ/100ml 0 SOP24-CSN EN ISO 7899-2

Pocty kolonii pfi 22 °C KTJ/1ml 15 SOP25-CSN EN ISO 6222

Pocty kolonii pii 36 °C KTJ/1ml 0 SOP25-CSN EN IS0 6222

FyzikdIné - chemické ukazatele: : S, ; frib

Barva mg/IPt <5 SOP 15-CSN EN ISO 7887

Zakal ZF(t) <0,5 SOP13-CSN EN ISO 7027

pH 75 +0,1 |SOP3-CSN ISO 10523

Zelezo Fe mg/! < 0,05 SOP17-CSN 1S06332

Mangan Mn mg/l < 0,05 SOP18-CSN ISO 6333

CHSK (Mn) mg/| <0,7 SOP10-CSN EN ISO 8467

Amonné ionty mg/| < 0,05 SOP16-CSN ISO 7150-1

Dusitany mg/l < 0,01 SOP5-CSN EN 26777

Dusicnany mg/l 17| +10% [SOP4-CSN ISO 7890-3

Konduktivita mS/m 23] +5% [SOP11-CSN EN 27888

Vapnik a horcik mmol/l 0,70 +15% |SOP 20-CSN ISO 6059

Vapnik mg/l 13| +15% |SOP 19-CSN ISO 6058

Horcik mgl/| 9,1 SOP 20-CSN ISO 6059

Chloridy mg/l 18| +15% |SOP14-CSN ISO 9297

Sirany mg/| 27| +15% |SOP29-CSN 757477

Pach pii 20°C + stup. 0 CSN EN 1622

Chlér volny * mg/l 0,08/ +15% |SOP 26-CSN ISO 7393-2

KNK do pH 4,5 mmol/| 1,3] +£10% |SOP 12-CSN EN ISO 9963-1

ZNK do pH 8,3 + mmol/l 0,05 +10% |[CSNEN ISO 9963-1

Hlinik + mg/l < 0,05 CSN ISO 10566

Absorbance < 0,01 SOP 27-CSN 75 7360

Uvedena nejistota méfeni je rozsifena nejistota, ktera byla vypoétena s pouzitim koeficientu 2.
Uvedena nejistota nezahrnuje nejistotu odb&ru vzorku.

Stanoveni oznaCena + nejsou posouzena

Stanoveni oznagena "sub." jsou provedena subdodavatelem.

Stanoveni oznaena * byla méfena na misté odbéru.

Pozn.: Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorkl uvedenych v tomto protokolu.

Protokol miiZze byt reprodukovan pouze jako celek, jeho &ast Ize reprodukovat jen se souhlasem
laboratore.

Zpracoval: Famérova ' ~___Jifi Poupa

Dne: 10.12.2018 .. v vedouci laboratorg,
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