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Centrum hygienickych laboratofi JaeRA
Moskevska 15, 400 01 Usti nad Labem ) ‘//—\//R: A
Zkusebni laboratof &.1388 akreditovana CIA oty ¢
podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005 L 1388

Protokol o zkousce ¢. 983/2017

Pitna voda
Zakaznik: Obec Nekmif
Nekmir 114
331 52 Nekmif¥

Vzorek cislo

Objednavka cislo
Termin odbéru od do
Misto odbéru

: 983/2017

£ . ATI2047
:4.1.2017 10:00 -
: Nekmif 114, Restaurace , vrt

Upresnéni mista odbéru : kuchynka

Matrice : pitna voda - verejny vodovod
Odbér provedl : zakaznik

Zpusob odbéru : odbér zakaznikem

Typ odbéru : odbér vzorku(t) zékaznikem
Ugel odbéru : kontrola

Datum pfijmu : 4.1.2017 11:00

Analyzy zahajeny dne 1 4.1.2017

Analyzy ukonéeny dne et bl a0 1 W

Rozsah udélené akreditace:

Chemickeé, fyzikalni, mikrobiologické, senzorické analyzy vod, potravin, lihovin, peloidd, biologickych materialt, odpadu, azbestu,
ovzdusi. Odbéry. Analyzy vyluhl pevinych materiall, stérd, interiért vozidel. Testy toxicity. Méfeni faktorl prostredi, kontroia
sterilizatorl a dezinfekénich prostiedki. Piny rozsah je uveden v pfiloze platného akreditaéniho osvédéeni vydaného CIA pro

zkusebni laborator ¢.1388.

Bez pisemného souhlasu laboratoie se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely. Vysledky se tykaji pouze vzorku, které byly
predmétem zkous$eni. Laborator na pozadani poskytne Udaje o pouzitych metodach a souvisejicich pfedpisech.
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Protokol 0 zkousce ¢. 983/2017
Datum tisku: 11.1.2017

Vysledky zkousek - chemicka vysetreni
Ukazatel ‘ Hodnota \ Jednotka | Nejistota Limit i Ident. zkousky [ Prac. AM
amonné ionty <0,05 mg/l max. 0,50 mg/l MH SOP 071 ¢astB ' P12 A |
barva <5,0 mg/l Pt max. 20 mg/| Pt MH SOP 071 &astF P12 A l
celkovy organicky uhlik (TOC) v ) mg/l 20 % max. 5,0 mg/l MH SOP 307 | P12 A |
dusiénany 44 mg/! 14% max. 50 mg/l NMH SOP071¢&astA | P12 | A J
dusitany <0,02 mg/! max. 0,50 mg/l NMH SOP 071 ¢&astA | P12 | A |
__chlor volny <0,03 mg/l max. 0,30 mg/l MH SOP 008 PO |A |
| chut (vyb) prijatelna pfijatelnd MH | SOP 062 P9 A |
Lkonduktivita | 273 mS/m 10% max. 125 mS/m MH l SOP071¢&astG | P12 | A J
| Mn (mangan) f 0,029 mg/l 10% max. 0,050 mg/l MH | SOP 201 l P8 A |
| Ni (nikl) [ 20,0 g/l | 10% max. 20 pg/l NMH SOP 201 | P8 A
| pach | piijatelny | l prijateiny MH SoP062 | P9 A \
?' ' Tt ' | 02 65-95 MH | SOPO71éastH | P12 | A |
zakal | <0,20 7 ZF(n) max. 5 ZF(n) MH SOP 044 P12 | A |
Fe (zelezo) | <0,01 | mg/! 7 max. 0,20 mg/IMH | SOP 201 P | A |
\ Vysledky zkou$ek - mikrobiologicka vysSetreni ' |
Ukazatel Hodnota Jednotka Nejistota Limit ' Ident. zkousky '\ Prac. | Akr. |
Escherichia coli 0 KTJ/100ml max. 0 KTJ/100m| NMH SOP 900 P9 A
koliformni bakterie 0 KTJ/100ml max. 0 KTJ/100mI MH SOP 900 P9 A
podty kolonii pfi 22°C 47 KTJ/ml 33-61 max. 200 KTJ/ml MH* SOP 908 P9 A
1 poéty kolonii pfi 36°C } 3 KTJ/ml 1-9 max. 40 KTJ/ml MH* SOP 908 P9 A |

Metody v sloupci Akr.:

Vysvétlivky a zkratky:

Zkratky hodnot a jednotek:
Limit (zdroj pro provedeni interpretace):

A - akreditovana zkouska
<-pod mezi stanovitelnosti pouzité metody, SOP - standardni operaéni postup, Akr. - akreditace
7U - Zdrav.Ustav se sidlem v Usti nad Labem, S - subdodavka, Z- proved| zakaznik - provozovatel

DH-doporugena hodnota (min.zadouci, optim. rozmezi), MH-mezni hodnota, NMH-nejvy$si mezni hodnota
MH*-nehodnocena mezni hodnota Ukazatele oznagené "'!"* jsou mimo limit stanoveny platnou legislativou.
KTJ - kolonie tvorici jednotka, ZF(n) - jednotka zakalu nefelometricky

Vyhlagka MZd €. 252/2004 Sb. v platném znéni, pfiloha ¢.1

Nejistota méFeni: Uvedena nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovani a nevztahuje se na vysledky pod mezi stanovitelnosti.
Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadienou jako rozsifena nejistota s koeficientem rozsireni k=2, coz pro
normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti 95%. Pro mikrobiologicke ukazatele je nejistota méfeni vyjadrena jako 95 %
konfidenéni meze (intervalu spolehlivosti) vyjadiuiici variabilitu Poissonova rozdéleni.

Opravnéni laboratore:

Laboratof je zpusobila aktualizovat normativni dokumenty identifikujici zkusebni postupy. Laboratoi ma pfiznan flexibilni rozsah
akreditace. Laboratof maze modifikovat své metody zkouseni, rozsifovat rozsah zkousenych parametr a/nebo aplikovat zkous$ku na
jiny predmét akreditace za predpokladu, Ze princip méfeni zustava zachovan.

Prehled zkusebnich metod:

SOP 008

SOP 044

SOP 062

SOP 071 ¢ast A
SOP 071 ¢ast B
SOP 071 éast F
SOP 071 ¢ast G
SOP 071 éastH
SOP 201
SOP 307

SOP 900

SOP 908

(CSN ISO 7393-2, predpis firmy HACH/Merck)
(CSN EN ISO 7027)

(TNV 75 7340, CSN EN 1622)

(Firemni literatura fy. Thermo Fisher Scientific Oy)
(Firemni literatura fy. Thermo Fisher Scientific Oy)
(Firemni literatura fy. Thermo Fisher Scientific Oy)
(Firemni literatura fy. Thermo Fisher Scientific Oy)
(Firemni literatura fy. Thermo Fisher Scientific Oy)
(EPA 200.8, Rev.5.4, 1994; CSN EN ISO 17294-2)
(CSN EN 1484)

(GSN EN ISO 9308-1, CSN 75 7837)

(CSN EN IS0 6222)

Misto provedeni zkousky (P, Prac. - pracovisté) :
Pracovisté P9 17.listopadu 1, 301 00 Plzen
Pracovisté P8 Pasteurova 9, 400 01 Usti nad Labem
Pracovisté P12 Frantidka Kloze 2316, 272 01 Kladno
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